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CARACTERISTICAS GENERALES DEL GRUPO DE PRESION Y TRATAMIENTO DE AGUA
El grupo de presian es convencional y esta formado por:
- Un deposito auxiliar de alimentacion
- Equipo de bombea, compuesto, coma minimo, de dos bombas de iguales prestaciones y funcionamiento alterno,
montadas en paralelo
- Depositos de presion con membrana, conectados a dispasitivos suficientes de valoracion de los parametros de
presion de la instalacion, para su puesta en marcha y parada aufomaticas
Deben instalarse valvulas limitadoras de presion en el ramal o derivacion pertinente para que no se supere la presion
de servicio maxima establecida
El grupo de presian se instala en un local de uso exclusivo que albergar también el sistema de tratamiento de agua
Seinstala un equipo de descalcificacion de agua para el fratamiento del agua de red antes de llenar el deposito auxiliar.
Seinstala un equipo de de depuracion y fratamiento de agua para el deposito auxiliar
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